2 sierpnia 2019

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim stwierdza
brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wode w Aleksandréwce.
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Komunikat nr 1
w sprawie braku przydatnod§ci wody do spozycia z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Aleksandréwka, gmina Batorz

Panstwowy Powidatowy Inspekior Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu sie
ze sprawozdaniami z badania probek wody, pobranej z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Aleksandréwka w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzit obecnod¢ bakterii z grupy
coli, Escherichia coli.

v

. Woda nie nadaje sie do spozveia przez ludzi

Woda gpie moze byé uwiywana do picia, przygotowania positkéw, mycia owocow
i warzyw, mycia z¢bbéw 1 kapieli, do czasu uzyskania poprawy jakosci wody,
potwierdzonej wynikami badad laberatoryjnych.

Woda moze by uzywana jedynie do celow sanitarnych (splukiwanie toalet).

Trwaja prace majgce na celu doprowadzi¢ jako$é wody do wymagah  Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2z 2017r, poz.
2294, polegajace na uzdatnianiu wody podchlorynem sodu, dawky szokowa.

Po zmianie sytuacjii w zakresie jakodel wody Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.
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Komunilat nr 1
w sprawie braku preydatonoesci wody do speiyeia z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Aleksandriwka, gmina Batorz

Pasistwowy Powiatowy Inspeltor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu sig
ze sprawozdaniami z badania probek wody, pobranej z wodoeiagu zhiorowego zaopatrzenia
w wode Alcksandréwka w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzit obecnodé bakterii 2 grupy

coli, Escherichia coli.
e

) Woda nie nadaje sie do spodyeia preez ludsi,

Woda nie _moie byé wivwana do picia, przygotowania posilkow, mycia owecdw
i warzyw, mycia zchdw i kapicli, do ezasu uzyskanin poprawy jakedei wody,
pﬂt;'l-'icrdmnuj wynikami badan laboratoryjnych.

Woda moie byé wiywana jedynie do celdw sanitarnych (splukiwanie toalet).
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Irwajg prace majace na celu doprowadzié jakesé wody do wymapgan Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozyeia przez ludzi (De UL 2 20017r., poz
2294), polegajace na nrdatnianiu wody podchlorynem sodu, dawky szokows.

Po zmianie svtuacii w zakresie jakodel wody Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.
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